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1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS; DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS; 2. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA; CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA; ; 3. AS UNIDADES EXTERNAS DEVERÃO SER APOIADAS SOBRE BASE DE CONCRETO NIVELADA; AS UNIDADES EXTERNAS DEVERÃO SER APOIADAS SOBRE BASE DE CONCRETO NIVELADA; ; 4. UNIDADES INTERNAS PROVIDAS DE BOMBA DE DRENO E CONTROLE REMOTO COM FIO; UNIDADES INTERNAS PROVIDAS DE BOMBA DE DRENO E CONTROLE REMOTO COM FIO; 5. OS CONDICIONADORES DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME CATÁLOGO IOM DO FABRICANTE; OS CONDICIONADORES DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME CATÁLOGO IOM DO FABRICANTE; ; 6. A ESPESSURA DA TUBULAÇÃO DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O RECOMENDADO NOS MANUAIS DE A ESPESSURA DA TUBULAÇÃO DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O RECOMENDADO NOS MANUAIS DE INSTALAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, TENDO COMO BASE AS FAIXAS DE PRESSÃO DE TRABALHO DOS EQUIPAMENTOS E RESPECTIVOS REFRIGERANTES APLICADOS; 7. PREVER VÁLVULA ESFERA COM SCHRADER GBC EM TODAS AS UNIDADES TERMINAIS (LIQ/GÁS); PREVER VÁLVULA ESFERA COM SCHRADER GBC EM TODAS AS UNIDADES TERMINAIS (LIQ/GÁS); 8. PARA O ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES EM COBRE, UTILIZAR ESPUMA ELASTOMÉRICA À BASE DE PARA O ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES EM COBRE, UTILIZAR ESPUMA ELASTOMÉRICA À BASE DE BORRACHA SINTÉTICA NA COR PRETA ESPESSURA MÍNIMA DE 15mm PARA ÁREA INTERNA E DE 20mm PARA ÁREA EXTERNA. FATOR DE RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DE VAPOR DE ÁGUA (µ => 10.000), CONDUTIVIDADE TÉRMICA  0,033W/(M.K) A 0°C E CLASSE DE REAÇÃO AO FOGO CLASS 1. REF. AF/ARMAFLEX BR (ARMACELL). NA ÁREA EXTERNA, PARA PROTEÇÃO MECÂNICA, UTILIZAR SISTEMA DE REVESTIMENTO FLEXÍVEL ALUCLAD (ARMACELL) OU EQUIVALENTE. 9. PREVER PONTO DE DRENO ISOLADO PARA TODOS OS CONDICIONADORES.PREVER PONTO DE DRENO ISOLADO PARA TODOS OS CONDICIONADORES.


