
DCPF04
1 2

OUT F1,F2 Modbus RS485
DCPA01

UC-COB-01-SUL (15)
RXYQ34BTL(G)

UC-COB-02-CENTRAL (15)
RXYQ48BTL(G)

UC-COB-02-SUL (14)
RXYQ48BTL(G)

UC-COB-TE-NORTE 1 (12)
RXYQ42BTL(G)

UC-COB-TE-SUL 2 (8)
RXYQ18BTL(G)

OUT F1,F2
DCPA01

UC-COB-01-CENTRAL (17)
RXYQ30BTL(G)

UC-COB-01-NORTE (16)
RXYQ36BTL(G)

UC-COB-02-NORTE (15)
RXYQ68BTL(G)

UC-COB-TE-SUL 1 (12)
RXYQ38BTL(G)

UC-COB-TI-NORTE (2)
RXMQ5BVM

UC-COB-TI-SUL (2)
RXMQ6BVM

OUT F1,F2 Modbus RS485
DCPA01

UC-COB-TE-NORTE 2 (5)
RXYQ8BTL(G)

UC-COB-TE-NORTE 1
RXYQ42BTL(G)

RXYQ22BTL(G)

RXYQ20BTL(G)

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3

78,9A 3ph

L1,L2,L3
71,9A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UT-TE.10
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.11
FXFQ40AVM

N,L 0,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.12A
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.12B
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.12C
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.12D
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.12E
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.12F
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.12G
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.12H
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.12I
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.12J
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-COB-TE-NORTE 2
RXYQ8BTL(G)

L1,L2,L3 27,8A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UT-TE.08
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.09B
FXFQ40AVM

N,L 0,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.09A
FXFQ40AVM

N,L 0,4A 1ph

P1,P2

UT-MZ.01A
FXAQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-MZ.01B
FXAQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-COB-TE-SUL 1
RXYQ38BTL(G)

RXYQ20BTL(G)

RXYQ18BTL(G)

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3

71,9A 3ph

L1,L2,L3
63,4A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UT-TE.03
FXAQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.04
FXAQ20AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.02
FXAQ20AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.01I
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.01D
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.01H
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.01C
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.01G
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.01B
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.01F
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.01A
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-TE.01E
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-COB-TE-SUL 2
RXYQ18BTL(G)

L1,L2,L3 63,4A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UT-TE.05A
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.05B
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-TE.05C
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-TE.05D
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-TE.05E
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-TE.05F
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-TE.06
FXAQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-TE.07
FXAQ50AVM

N,L 0,7A 1ph

BRC2E61

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-COB-TI-NORTE
RXMQ5BVM

N,L 27A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

UT-02.22A
FXAQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.22B
FXAQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-COB-TI-SUL
RXMQ6BVM

N,L 27A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

UT-02.04
FXAQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61
P1,P2

UT-01.03
FXAQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

Observações

D

1514131211

C

B

A

D

C

B

TÍTULO

CONFERÊNCIA:
DESENHO:
ARQ:
PROJETO Nº:

DATA:

ITEM DATA OSERVAÇÕES

21

21

E

F

E

F

1676543 8 9 10

1514131211 1676543 8 9 10

Praça Machado de Mello, 3-95, no
Centro de Bauru - SP

00

CLIMATIZAÇÃO
ESQUEMA
ELÉTRICO/CONTROLE

05/06

F.  VILLAR

17/03/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

02005.26-VAC-DE-001_R00
ANEXO H

F.  VILLAR

UC-COB-01-CENTRAL
RXYQ30BTL(G)

RXYQ18BTL(G)

RXYQ12BTL(G)

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3
63,4A 3ph

L1,L2,L3

37,1A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UT-01.14D
FXFQ50AVM

N,L 0,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.14C
FXFQ50AVM

N,L 0,4A 1ph

P1,P2

UT-01.14B
FXFQ50AVM

N,L 0,4A 1ph

P1,P2

UT-01.14A
FXFQ50AVM

N,L 0,4A 1ph

P1,P2

UT-01.08
FXAQ20AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61
P1,P2

UT-01.06
FXAQ25AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61
P1,P2

UT-01.14E
FXFQ50AVM

N,L 0,4A 1ph

P1,P2
UT-01.14D

UT-01.09
FXAQ20AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.07
FXAQ20AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.14F
FXFQ50AVM

N,L 0,4A 1ph

P1,P2
UT-01.14D

UT-01.13
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.11
FXAQ50AVM

N,L 0,7A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.14G
FXFQ50AVM

N,L 0,4A 1ph

P1,P2
UT-01.14D

UT-01.14H
FXFQ50AVM

N,L 0,4A 1ph

P1,P2
UT-01.14D

UT-01.14I
FXFQ50AVM

N,L 0,4A 1ph

P1,P2
UT-01.14D

UT-01.12
FXFQ80AVM

N,L 1A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.10
FXAQ50AVM

N,L 0,7A 1ph

BRC2E61

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-COB-01-NORTE
RXYQ36BTL(G)

RXYQ20BTL(G)

RXYQ16BTL(G)

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3
71,9A 3ph

L1,L2,L3

56,1A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UT-01.04
FXFQ25AVM

N,L 0,3A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.05A
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.05B
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05C
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05D
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05E
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05F
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05G
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05H
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05I
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05J
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.05K
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05L
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05M
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05N
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.05O
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-COB-01-SUL
RXYQ34BTL(G)

RXYQ20BTL(G)

RXYQ14BTL(G)

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3
71,9A 3ph

L1,L2,L3

44,9A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UT-01.01A
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.01B
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.01C
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.01D
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.01E
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.01F
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.01G
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.01H
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.01I
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.02
FXFQ32AVM

N,L 0,3A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.01J
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-01.01K
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.01L
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.01M
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

UT-01.01N
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-COB-02-CENTRAL
RXYQ48BTL(G)

RXYQ26BTL(G)

RXYQ22BTL(G)

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3

87,1A 3ph

L1,L2,L3
78,9A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UT-02.07A
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.08
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.07B
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2
UT-02.07A

UT-02.12A
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.09
FXFQ80AVM

N,L 1A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.11
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.12B
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2
UT-02.12A

UT-02.10
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.17
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.13
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.15
FXAQ20AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61
P1,P2

UT-02.18A
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

BRC2E61
P1,P2

UT-02.14
FXFQ40AVM

N,L 0,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.16
FXAQ20AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.18B
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2
UT-02.18A

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-COB-02-NORTE
RXYQ68BTL(G)

RXYQ26BTL(G)

RXYQ22BTL(G)

RXYQ20BTL(G)

Q1,Q2

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3

87,1A 3ph

L1,L2,L3
78,9A 3ph

L1,L2,L3

71,9A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UT-02.23C
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.21
FXFQ80AVM

N,L 1A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.23B
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

P1,P2
UT-02.23C

UT-02.20
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.23A
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

P1,P2
UT-02.23C

UT-02.19
FXFQ40AVM

N,L 0,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.24A
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.24B
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

P1,P2

UT-02.24C
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

P1,P2

UT-02.24D
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

P1,P2

UT-02.24E
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

P1,P2

UT-02.24F
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

P1,P2

UT-02.24G
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

P1,P2

UT-02.24H
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

P1,P2

UT-02.24I
FXFQ140AVM

N,L 1,8A 1ph

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-COB-02-SUL
RXYQ48BTL(G)

RXYQ26BTL(G)

RXYQ22BTL(G)

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3

87,1A 3ph

L1,L2,L3
78,9A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UT-02.03
FXFQ50AVM

N,L 0,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.02
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.01A
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.01B
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-02.01C
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-02.01D
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-02.01E
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-02.01F
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-02.01G
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-02.05
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61

P1,P2

UT-02.06A
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC2E61
P1,P2

UT-02.06B
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-02.06C
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UT-02.06D
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado
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1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS; DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS; 2. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA; CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA; ; 3. AS UNIDADES EXTERNAS DEVERÃO SER APOIADAS SOBRE BASE DE CONCRETO NIVELADA; AS UNIDADES EXTERNAS DEVERÃO SER APOIADAS SOBRE BASE DE CONCRETO NIVELADA; ; 4. UNIDADES INTERNAS PROVIDAS DE BOMBA DE DRENO E CONTROLE REMOTO COM FIO; UNIDADES INTERNAS PROVIDAS DE BOMBA DE DRENO E CONTROLE REMOTO COM FIO; 5. OS CONDICIONADORES DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME CATÁLOGO IOM DO FABRICANTE; OS CONDICIONADORES DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME CATÁLOGO IOM DO FABRICANTE; ; 6. A ESPESSURA DA TUBULAÇÃO DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O RECOMENDADO NOS MANUAIS DE A ESPESSURA DA TUBULAÇÃO DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O RECOMENDADO NOS MANUAIS DE INSTALAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, TENDO COMO BASE AS FAIXAS DE PRESSÃO DE TRABALHO DOS EQUIPAMENTOS E RESPECTIVOS REFRIGERANTES APLICADOS; 7. PREVER VÁLVULA ESFERA COM SCHRADER GBC EM TODAS AS UNIDADES TERMINAIS (LIQ/GÁS); PREVER VÁLVULA ESFERA COM SCHRADER GBC EM TODAS AS UNIDADES TERMINAIS (LIQ/GÁS); 8. PARA O ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES EM COBRE, UTILIZAR ESPUMA ELASTOMÉRICA À BASE DE PARA O ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES EM COBRE, UTILIZAR ESPUMA ELASTOMÉRICA À BASE DE BORRACHA SINTÉTICA NA COR PRETA ESPESSURA MÍNIMA DE 15mm PARA ÁREA INTERNA E DE 20mm PARA ÁREA EXTERNA. FATOR DE RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DE VAPOR DE ÁGUA (µ => 10.000), CONDUTIVIDADE TÉRMICA  0,033W/(M.K) A 0°C E CLASSE DE REAÇÃO AO FOGO CLASS 1. REF. AF/ARMAFLEX BR (ARMACELL). NA ÁREA EXTERNA, PARA PROTEÇÃO MECÂNICA, UTILIZAR SISTEMA DE REVESTIMENTO FLEXÍVEL ALUCLAD (ARMACELL) OU EQUIVALENTE. 9. PREVER PONTO DE DRENO ISOLADO PARA TODOS OS CONDICIONADORES.PREVER PONTO DE DRENO ISOLADO PARA TODOS OS CONDICIONADORES.
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